CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2
MONDIMI:/.I“E)I_IFEIOBASTO NA ZONA DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE MONDIM DE BASTO 3/2022
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua da rede publica,
através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 | wini ximo | superiores VP do VP ; Analises
inimo [ Maximo p Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli (E. coli) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 51 51 1 0% 1 1 100%
Desinfetante residual - 0,26 0,26 - 1 1 100%
Clorpirifos 0,104999 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Diurao 0,104999 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Metolacloro 0,104999 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Ometoato 0,104999 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride 0,104999 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zona de abastecimento controlada: Ribeira de Camba

Informagdao complementar relativa a averiguagdo das situa¢des de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O incumprimento a Bactérias Coliformes foi devido
a falta de limpeza do reservatério. Como medida corretiva os reservatérios e origens foram limpos e desinfetados.
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