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Valor Paramétrico 0 0  - 0,5  -  - 2500 20 ≥6,5 e ≤9 50 50 5 3 3 4 200 0 200 0,5 5 10 1 0,01 1 25 5  - 25 50 2 50 3  - 0 1,5  - 1 20

Valor Min. 0 0 0,28 0,05 0 0 37 0 5,8 6,6 25 5 1,8 0 0 1 <40 67 0,02 <1,0 <3 <0,26 <0,0050 <0,10 <5,0 <0,50 <5 <2,0 10 <0,10 <5,0 <0,25 10 0 <0,3 <2,0 <1,0 <2,0 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Valor Max. 0 0 081 0,05 0 0 37 0 5,8 6,6 25 5 1,8 0 0 1 <40 67 0,02 <1,0 <3 <0,26 <0,0050 <0,10 <5,0 <0,50 <5 <2,0 10 <0,10 <5,0 <0,25 10 0 <0,3 <2,0 <1,0 <2,0 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Nº. Análises previstas 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

% análises realizadas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% análises cumprem a lei 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Causas de incumprimentos

Medidas correctivas implem.

Valor Min. 0 0 <0,26 <0,05 0 0 <23 <5,0 5,8 <25 <5,0 0,7 0 0 <1,0 <40 0 <50 <0,02 <1,0 <3 <0,26 <0,0050 <0,10 <5,0 <0,50 <5 <2,0 <10 <5,0 <0,25 8 0 <0,3 <2,0 <1,0 <2,0 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Valor Max. 0 0 <0,26 <0,05 0 0 <23 <5,0 5,8 <25 <5,0 0,7 0 0 <1,0 <40 0 <50 <0,02 <1,0 <3 <0,26 <0,0050 <0,10 <5,0 <0,50 <5 <2,0 <10 <5,0 <0,25 8 0 <0,3 <2,0 <1,0 <2,0 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Nº. Análises previstas 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

% análises realizadas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% análises cumprem a lei 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Causas de incumprimentos 1

Medidas correctivas implem. 2

Valor Min. 0 0 <0,26 <0,05 0 0 43 7,4 6,2 <25 <5,0 1,6 0 0 <1,0 <40 0 <50 <0,02 <1,0 3 <0,26 <0,0050 <0,10 <5,0 <0,50 <5 <2,0 <10 <0,10 <5,0 <0,25 13 0 <0,3 <2,0 <1,0 <2,0 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Valor Max. 0 0 0,53 <0,05 0 0 43 7,4 6,2 <25 <5,0 1,6 0 0 <1,0 <40 0 <50 <0,02 <1,0 3 <0,26 <0,0050 <0,10 <5,0 <0,50 <5 <2,0 <10 <0,10 <5,0 <0,25 13 0 <0,3 <2,0 <1,0 <2,0 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Nº. Análises previstas 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

% análises realizadas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% análises cumprem a lei 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Causas de incumprimentos 1

Medidas correctivas implem. 1

Valor Min. 0 43 <0,26 <0,05 >300 83 52 <5,0 5,1 <25 11,2 1,1 0 0 <1,0 75 0 <50 <0,02 <1,0 <3 <0,26 <0,0050 <0,10 <5,0 <5 15 <0,10 <0,25 19 0 <0,3 2,9 <1,0 3000 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,010 <0,030 <0,080 <0,050 <0,050 <0,040 <0,0090

Valor Max. 0 43 <0,26 <0,05 >300 83 52 <5,0 5,1 <25 11,2 1,1 0 0 <1,0 75 0 <50 <0,02 <1,0 <3 <0,26 <0,0050 <0,10 <5,0 <5 15 <0,10 <0,25 19 0 <0,3 2,9 <1,0 3000 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,010 <0,030 <0,080 <0,050 <0,050 <0,040 <0,0090

Nº. Análises previstas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

% análises realizadas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% análises cumprem a lei 100 0 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Causas de incumprimentos 1 1

Medidas correctivas implem. 1 2

Valor Min. 0 0 <0,26 <0,05 0 0 33 <5,0 6,2 <25 <5,0 1,8 0 0 <1,0 45 0 <50 <0,02 <1,0 <0,26 <0,0050 <0,10 <5,0 <5 65 <25 <0,25 10 0 <0,3 <2,0 <1,0 <2,0 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Valor Max. 0 0 <0,26 <0,05 0 0 33 <5,0 6,2 <25 <5,0 1,8 0 0 <1,0 45 0 <50 <0,02 <1,0 <0,26 <0,0050 <0,10 <5,0 <5 65 <25 <0,25 10 0 <0,3 <2,0 <1,0 <2,0 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Nº. Análises previstas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

% análises realizadas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% análises cumprem a lei 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Causas de incumprimentos 1

Medidas correctivas implem. 2

Valor Min. 0 0 <0,26 <0,05 >300 37 39 <5,0 6,5 <25 <5,0 2,4 0 0 <10 <40 0 <50 <0,02 <1,0 <3 <0,26 <0,0050 <0,10 <5,0 <0,50 <5 <2,0 <10 <0,10 <5,0 <0,25 10 0 <0,3 <2,0 2,6 <2,0 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Valor Max. 0 0 <0,26 <0,05 >300 37 39 <5,0 6,5 <25 <5,0 2,4 0 0 <10 <40 0 <50 <0,02 <1,0 <3 <0,26 <0,0050 <0,10 <5,0 <0,50 <5 <2,0 <10 <0,10 <5,0 <0,25 10 0 <0,3 <2,0 2,6 <2,0 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Nº. Análises previstas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

% análises realizadas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% análises cumprem a lei 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100

Causas de incumprimentos

Medidas correctivas implem.
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Legenda:
Análise conforme;

Análise não conforme:

Analisadas as possíveis causas 

dos incumprimentos obtidos, foram 

tomadas as

medidas correctivas necessárias 

para a melhoria da qualidade da 

água.

Analise dispensada

Análise não prevista realizada

Resultado não comunicado por 

parte do laboratório

Aguada-se resultado da contra-

análise
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0,5 10 250 10 10 200 250

<2,5 5,3 <0,48 <0,50 1,1 0,92 <0,50 <0,45 5,7 12,7

<2,5 5,3 <0,48 <0,50 1,1 0,92 <0,50 <0,45 5,7 12,7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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