2,

MONDIM DE BASTO

MUNICIPIO

Trimestre: 1
Periodo: Data de: 01/01/2023 Data até: 31/03/2023
Areas: Heradeiras (Vila Cha)
Parametro e Igfec;;?:sses Unidades "gé;:';l:’s:: Valor Min Valor Max  \r.Incumprimento: e Cucr’nop\rlllr:n ento ﬁ:l?:al:’s::

Determinacdo de Azoto Amoniacal 1 0,50 --- mg/l NH4 1 <0,05 <0,05 0 100% 100%
Determinacdo de Bromatos 1 10 --- ug/l BrO3 1 <50 <5,0 0 100% 100%
Determinacdo do Cheiro 1 3 --- Factor de diluicao 1 <1 <1 0 100% 100%
Determinacdo da Condutividade Eléctrica 1 2500 --- pS/cm 1 75,0 75,0 0 100% 100%
Determinacdo de Cor 1 20 --- mg/| escala Pt-Co 1 <30 <3,0 0 100% 100%
Determinacdo de Dureza total 1 >= 150 e <= 500 --- mg/l CaCO3 1 25,2 25,2 0 100% 100%
Determinacdo de Oxidabilidade 1 3 --- mg/l O2 1 <1,0 <1,0 0 100% 100%
Determinacdo do pH 1 6,5-90 --- Escala Sorensen 1 6,9 6,9 0 100% 100%
Determinacdo do Sabor 1 3 --- Factor de diluicao 1 <1 <1 0 100% 100%
Determinacdo de Turvacao 1 0,2 --- NTU 1 1,1 1,1 0 100% 100%
Determinacdo de Cloretos 1 250 --- mg/I Cl 1 <10,0 <10,0 0 100% 100%
Determinacdo de Cloro residual livre 2 02-06 >=0,16e <=0,6 mg/I CI2 2 0,17 0,20 0 100% 100%
Determinacdo de Ferro 1 200 --- ug/l Fe 1 <60 <60 0 100% 100%
Determinacdo de Fluoretos 1 1,5 --- mg/| F 1 <0,20 <0,20 0 100% 100%
Determinacdo de Nitratos 1 50 --- mg/l NO3 1 <1,0 <1,0 0 100% 100%
Determinacdo de Nitritos 1 0,5 --- mg/l NO2 1 <0,10 <0,10 0 100% 100%
Determinacdo de Sulfatos 1 250 --- mg/l SO4 1 <10,0 <10,0 0 100% 100%
PAH’s 1 0,10 --- pg/l 1 <0,0200 <0,0200 0 100% 100%
Benzo(a)pireno 1 0,010 --- ug/l 1 <0,0030 <0,0030 0 100% 100%
Benzo(b)fluoranteno 1 --- --- ug/l 1 <0,0200 <0,0200 0 100% 100%
Benzo(g,h,i)perileno 1 --- --- pg/l 1 <0,0200 <0,0200 0 100% 100%
Benzo(k)fluoranteno 1 --- --- pg/l 1 <0,0200 <0,0200 0 100% 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno 1 --- --- ug/l 1 <0,0200 <0,0200 0 100% 100%
Determinacdo de Cadmio 1 5.0 --- ug/l 1 <0,10 <0,10 0 100% 100%
Determinacdo de Cobre 1 2,0 --- mg/l Cu 1 <0,0010 <0,0010 0 100% 100%
Antimonio 1 5,0 --- ug/l Sb 1 <1,0 <1,0 0 100% 100%
Selénio 1 10 --- pg/l Se 1 <1,0 <1,0 0 100% 100%
Mercurio 1 1 - ug/l Hg 1 <0,010 <0,010 0 100% 100%
Cloroférmio 1 --- --- pg/l 1 1,29 1,29 0 100% 100%
Benzeno 1 1,0 --- pg/l 1 <0,20 <0,20 0 100% 100%
Determinacdo de Arsénio 1 10 - ug/l As 1 <1,0 <1,0 0 100% 100%
Boro 1 1,0 --- mg/! 1 <0,010 <0,010 0 100% 100%
Determinacdo de Chumbo 1 10 --- pg/l Pb 1 <1,0 <1,0 0 100% 100%
Manganés 1 50 --- pg/l Mn 1 9,59 9,59 0 100% 100%
1,2-Dicloroetano 1 3,0 --- ug/l 1 <0,750 <0,750 0 100% 100%
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Periodo: Data de: 01/01/2023 Data até: 31/03/2023
Areas: Heradeiras (Vila Cha)
Parametro NS de A_nélises Unidades s Apalises Valor Min Valor Max  \r.Incumprimento: % Cumprimento 7 Ar_\élises
Previstas Realizadas do VP realizadas

Tetracloroeteno 1 --- --- ug/l 1 <0,20 <0,20 0 100% 100%
Tricloroeteno 1 --- --- ug/l 1 <0,10 <0,10 0 100% 100%
Tetra e Tricloroeteno 1 10 --- ug/l 1 <0,30 <0,30 0 100% 100%
THM’s 1 80 --- ug/l 1 2,94 2,94 0 100% 100%
Bromodiclorometano 1 --- --- ug/l 1 1,05 1,05 0 100% 100%
Dibromoclorometano 1 --- --- ug/l 1 0,60 0,60 0 100% 100%
Bromoférmio 1 -—- - ug/l 1 <0,20 <0,20 0 100% 100%
Determinacdo de Cromio 1 50 --- pg/l Cr 1 <1,0 <1,0 0 100% 100%
Determinacdo de Niquel 1 20 --- pg/l Ni 1 <2,0 <2,0 0 100% 100%
Determinacado de Calcio 1 --- --- mg/I 1 8,290 8,290 0 100% 100%
Sédio 1 200 --- mg/! Na 1 2,56 2,56 0 100% 100%
Pes. e quantif. de Clostridium perfringens 1 0 --- ufc/100ml 1 0 0 0 100% 100%
Enum.microrg. viaveis-n.°de coldnias(22+2)°C 1 100 100 ufc/ml 1 0 0 0 100% 100%
Enum.microrg. viaveis-n.°de coldnias(36+2)°C 1 20 20 ufc/ml 1 0 0 0 100% 100%
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais 1 0 --- ufc/100ml 1 0 0 0 100% 100%
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes 2 0 --- ufc/100ml 2 0 0 0 100% 100%
Pes. e quantif de Escherichia coli 2 0 --- ufc/100ml 2 0 0 0 100% 100%
Radao (W-RN222LSC-10) 1 500 --- Bqg/L 1 704 704 1 0% 100%
Determinacdo de Aluminio 1 400 --- pg/l 1 8e+1 8e+1 0 100% 100%
Determinacdo de Magnésio 1 --- --- mg/I 1 1,2 1,2 0 100% 100%
Cianetos 1 50 --- pg/l CN 1 <10 <10 0 100% 100%

Informagao complementar relativa a averiguacao das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O incumprimento obtido deveU-se as caracteristicas hidrogeoldgicas das origens de dgua. Para a sua corregao, optamos pela gestdo de caudais das origens de agua de forma corrigir as concentra¢des na agua tratada.

A técnica Superior: Data da publicitagdo: 31 de maio de 2023
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