
Legenda
Causas identificadas para o incumprimento

A1 Alteração pontual da qualidade da água bruta

A2 Alteração sazonal da qualidade da água bruta

A3 Características da qualidade da água bruta

B1 Deficiência na ETA devido a erro humano

B2 Deficiência na ETA devido a falha eléctrica e/ou mecânica

B3 Deficiência na ETA devido a obsolência técnica de alguns equipamentos

B4 Deficiência na ETA devido ao caudal afluente fora da gama de funcionamento

B5 Deficiência na ETA devido a flutuação excessiva do caudal afluente

B6 Deficiência na ETA devido ao funcionamento inadequado do processo de tratamento

C1 Contaminação devido a ruptura da adutora

C2 Contaminação devido a falta de limpeza e/ou desinfecção da adutora

C3 Contaminação devido a velocidades inadequadas de escoamento

C4 Contaminação devido a falta de manutenção do reservatório

C5 Contaminação devido a falta de limpeza e/ou desinfecção do reservatório

C6 Contaminação devido a infiltração no reservatório

C7 Contaminação devido a insuficiência de purgas na rede

C8 Contaminação devido a falta de limpeza e/ou desinfecção na rede

C9 Contaminação devido a deficiência do sistema de cloragem

C10 Concentração de desinfectante residual insuficiente

C11 Contaminação devido a falta de manutenção e/ou limpeza da rede predial

C12 Contaminação devido a infiltração e/ou rupturas na rede

D1 Qualidade dos reagentes utilizados na ETA

D2 Qualidade dos materiais utilizados no sistema de abastecimento

D3 Qualidade dos materiais utilizados na rede predial

E Outra

F Não foram identificadas

G1 Inexistência de tratamento de desinfecção

Medidas correctivas adoptadas para corrigir o incumprimento

A1 Não foram tomadas medidas devido à falta de identificação

A2 Não foram tomadas medidas conforme parecer da Autoridade de Saúde

A3 Não foram tomadas medidas porque se aguarda viabilidade técnico-económica

B1 Interrupção no abastecimento até normalização da situação

B2 Restrição no abastecimento até normalização da situação

B3 Abastecimento a partir de uma origem alternativa

C1 Alteração numa etapa de tratamento

C2 Alteração na linha de tratamento

C3 Correcção do funcionamento do sistema de tratamento

C4 Aquisição de sistema de tratamento

D Estabilização do processo de tratamento devido a falha de electricidade

E1 Reparação do equipamento eléctrico e/ou mecânico

E2 Substituição do equipamento eléctrico e/ou mecânico

F  Outra

G Comunicação ao responsável pela rede predial


